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House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BEO68].,840.318

Marktplein 1/3, 1740 ïernat
Tel: 02 582 62 32

Email: info@housecheck.be

Verkoop [Afd 8.4.2]

710 - tNSP
150/lEc 17020

Origineet verslag

Niet conform

lnspecteur: Kevin De Ryck Verslagnummen3Ll20062024l35908/1/1

A[6*m*err
Adres controle: Datum van de keuring: 2010612024

Straat + nummer: Lepettoi 1, 9300, Aatst (België) Bedrijí: Ëeckhout Expert BV

De funderingdateertvan: Voorl oktoberl98l lnstallateur:
Typer Verkoop [Afd 8.4.2] BTW installateun
Bijkomende categorie: Type lokalent Huis

Afwijkingr

[Oude huishoudelijke instattatie [Afd 8.2.1]l

f; [ektvisaha in stxtfatie
Netbeheer: lntergem
Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiligingl
10(40)A - Onbepaald - 40A beschouwd
Voedingskabel hoofdbord: VFVB 4 x 6 mm2

Type aarding: Aarding is niet vastgesteld

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch
materieel:
Niet ok

EANr

Teller Nr: 30163931/5498709

Dagindex:6370
Nachtindex: 62345

Aardingsweerstand: - Niet gemeten
Minimale isolatieweerstand: 0,46 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringenl 4
Rechtstreekse aanraking: Niet ok

Onrêchtstreekse aanraking: N iet ok
Controle van de foutlussen: Niet ok

Continu'iteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: Niet ok
Continujteit van de vaste, vast opgestetde ofverplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast ofvast opgestetd van de klasse l: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse l: OK

Autorn atcnf r*ksri n Ssn
rvpo Automaat Automaat
Aantalkrlngon 1 3
Nonlnrle rtíoom 16 20

Aantal polón 2 2
ssctlo(mm2l 1,5 2,5
controlo 0k Ok

ffi Íffnrcntl**{strm*rnhesrlnermingslnrichting

-DeelektrischeinstallatievoldoetnietaandevoorschriftenvanboeklvanhetKB0s/09/2019 inzakedeinstallatiesoplaagspanningenzeertage
spanning. Een nieuw controlebezoek moet uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte worden uitgevoerd. De gegevens van de nieuwe
eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. I ndien het nieuwe controlebezoek door een ander erkend organisme wordt uitgevoerd,
dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. lndien de woning niet verkocht wordt, dient er binnen de 12 maanden een nieuw controlebezoek
te worden uitgevoerd door hetzelfde keuringsorganisme. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het
controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde instattatie,
indien zij Ín dienst blijft, geen gevaarvormtvoorde personen ofgoederen,

Handtekening klant Handtekening inspecteur
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lmbr*lxk*n
- Het gehele aardingssysteem is niet conform. - Afd 5.4.2
- De aarding van de stopcontacten zijn niet aangesloten op de aardingsgeleider. oAfd 5.3.5.2,b
- Het verdeelbord is onvoldoende gemarkeerd. lndividuete markering, voedingsspanning en/of gevarendriehoek ontbreken. - oAfd 3.1.3,3; Afd 9,4.1

- het eendraadsschema en situatieptan zijn niet aanwezig, - oAfd 3.1,2.1

- De sectiegrootte van de overbruggingen in de borden is niet aangepast aan de grootte van de beveiliging tegen overstromen. - oAfd 4.4.1,5

- De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes pubtiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes. - oAlfd 4.2,2.3

- Hoofddifferentieetstroom beschermingsinrichting is niet aanwezig. - oAfd 4.2,4,3
- De installatie is niet aangevuld met een differentieelstroombeschermingsinrichting met hoge of zeer hoge gevoeligheid - oAfd 4.2,4.3

- Het ontbreekt het hoofdbord aan een hoofdschakelaar om de 3 fasen en eventueet de nulleider gelijktijdig te onderbreken en deze functie kan

slechts worden uitgevoerd door de stroomverbreker dewelke niet is ontworpen om secties te scheiden. oAfd 5.3.5.2.b
- De kring(en) die stopcontacten bevatten zonder aarding zijn niet beschermd door een differentieelstroombeschermingsinrichting met een hoge

of zeer hoge gevoeligheid, loAfd 8.2,1]

- De isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende. - oAfd 6.4.5.1

- Elektrische leidingen in open lucht/in opbouw, zijn niet goed bevestigd. - oAfd 5.2.9.5; Afd 5.2.2
- Bepaalde elektrische teidingen zitten in brandbare geulen die niet verzonken zijn. -Afd 5.2.7; oAfd 5.2.9.3

- Geleiders van het type VOB zijn niet in een buis geplaatst en/of zoals het zou moeten, * oAfd 5,2,9.3

- Het gebruik van kabels van het type VTMB, VTLB en/of VTLmB is verboden in de vaste installatie. - Hfdstk 2.7; Afd 5.2,7; Afd 5,2.9
- De verhouding tussen de graad van bescherming (ip) van het elektrisch materiaal tegen rechtstreekse aanraking in de badkamer, is niet
gerespecteerd. - Afd 7.1.5
- Een of meerdere stopcontacten zijn niet van kinderbeveiliging voorzien. - oAfd 4.2.2.3.b; AÍd 8.2.L - 8.2.2
- Preventieve maatregelen tegen brand zijn niet genomen, - Afd 5.2.7
- De aftakdozen zijn niet gesloten. Beveiliging tegen rechtstreekse aanraking niet verzekerd.- oAfd 4.2.2,3

#g:merkÈ*gen
- De schema's zijn niet aanwezig of niet correct, Wij kunnen niet uitsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zullen zijn bij het voorteggen van de
(nieuwe) schema's.
- De stopcontacten zijn niet voorzien van kinderbeveiliging.
- We raden aan de dienstspanning aan te duiden op het elektrisch bord.
- De aarding kon niet worden gemeten, deze zal gecontroleerd worden tijdens de volgende inspectie.
- Buiten een vernieuwing van de etektrische installatie, zullen de afwijkingen niet meer van toepassing zijn.
- Door gevolg te geven aan de hoger vermetde inbreuken, is het mogetijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht
komen.
- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.

Ru;ncl6*ving
Het verstag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

- De verplichti ng het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- ln het dossier elke wijziging aan de elektrische instatlatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over
elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme
om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. I ndien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgestetd dat er nog
inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die
belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
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LAG

Voorgevel

Elektrisch bord

Schetsen
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Eendraadsschema en situatieptan
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AÍdeling 8.4.2. van Boek 1 van hel Algemeen Reglement op de
elektrische installaties: Plichten van de verkoper en de koper bij de
verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische
installatle.

r Als het compromis getekend wordt:

Wat rijn de plíe hten van de verkope r/n*tarisl

o De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris
overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoegt;

. De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:
- de datum van het PV van het controlebezoek
- het feít van de overhondÍging van het PV von het controlebezoek san de koper
Als het PV von het controlebezoek negatíef (instollatie niet-canformJ is:
- de verplichting voor de koper om zijn ídentiteit en de datum van de akte

van verkoop mee te delen oan het erkend keuringsorganisme dat het cantralebezoekvon
de elektrische instollatie heeft uítgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat rijn de plichten van de kopel

o De koper dient het dossier van de elektrische installaties {schema's, PV, ...) in twee
exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek posltlef (installatle conform) ls:
r De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn

opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van
het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) isl
r De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische

installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het
betrokken PV;

o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de

elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
r De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die

termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Voor nle*r inÍnrm;rti*

FOD Economle, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Hoog toezicht energieinfrastructuur en -producten
Adres: Koning Albert ll-laan 16, 1000 Brussel

Tel. : 0800 tZO 33 I Ë-mail : gas.eleg@ gconomÍe.fqov. bs

https://economie.feqv.be
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VooruitgangstÍaat 50
'1210 Brussel

inÍo.êco@economie.Ígov.bê

hltps://oconomiê.Ígov.be

0800 120 33
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