handtekening uitvoerder

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS NUMMER ATTES 49.101.910
HAUTMAN BVBA Stationslaan 45 KLANT, naam Juliens Leonie . 100513
B-1980 Zemst M +32 (0)475 34 73 02 straat & nummer Kieempoelstraat 5
BTW BE 0.806.195.704 postnummer & gemeente 1980 Zemst
IBAN BE26 6468 7296 8129 telefoonnummer 015612044
BIC BNAGBEBB email
‘ technicus karl.hautman@live.be BTW
erkeningsnummer SV06294 19/03/2024 ADRES OPSLAGINSTALLATIE (indien verschiliend van adres klant)
TYPE RESERVOIR INHOUD: 3000 L
niet ingedeeld klasse 3 (17.3.6.1a) kiasse 3 (17.3.6.1b) klasse 2 Dklasse 1
X |cilindrisch paraliellepidisch rond ovaal
- |toegankelijk inkuiping niet toegankelijk groeve datum van plaatsing:
staal polyester polyethyleen ander
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deksel [ ultrasoon ’%
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waterdicht fluit [p (2
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LEIDINGEN LEKDETECTIE
aansluitingen (ontluchting, vuiling) ™ vioeistof \ |
staat (ontluchting, vulling) X onderdruk \Wi
uitmonding (ontluchting, vulling) 24 overdruk
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terugvoerieiding VER _@Lﬂj . andere I\
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onder: o dB
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CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM
van toepassing /
in bijlage A
BESLUIT ~GELDIGHEID
groen de tank mag in dienst blijven de eerstvolgende controle moet gebeuren vo6r Boy, .
oranje de tank mag nog 6 maand gebruikt en geVul¥ worden j
rood de tank mag niet meer gevuld worden | Ide tank mag nog gebruikt worden | |de tank mag niet meer gebr en
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