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ID-label: 89 

Inspecteur: Kwinten Aimé 

B.TW: nr.:- 

NEET CONFORM 

Mentor: 

Klantreferentie: 

eliffliPegelfflfiffll 
Installateur: - 

Merl< en type meettoestel: Metrel Ml 3102 
 Serienummers  23021928 

BT 

Datum verslag: 01/02/2024 

Pleats van het onderzoek 

Straatnaam 	 Kortrijkstraat 

Huisnummer 	 89 

Busnummer 

Postcode 	 9700 

Gemeente 	 Oudenaarde  

Land 	 België  

Eigenaar 

Naam 	 Nic  De  Ketele 

Straatnaam 	 Ko rtrijkstraat 

Huisnummer 	 89  

Busnummer  

Postcode 	 9700  

Gemeente 	 OUDENAARDE  

Land 	 België 

Type : woning 

Atbeelding schakel- en verdeelbord: 

Installateur 

Neam 

BTW nr  

Telefoonnummer  

E-mail  

EAN  : 541448820069070684 Teller Nr.: : 1SAG1100446101  

 

Aard onderzoek:  

Netbeheerder:  FLUVI US 	 Spanning: 1-230V 

Aantal borden: 1 	 Aantal kringen: 12 

Aardelektrode: Verticeal of schuin in de groncl gedreven staven, pennen of geleiders 

Controlebezoek  van  een huishoudelijke installatie volgens  (KB 08/09/2019)  - AREI Boek  1-6.5. en 4.2.4.3. 

Meter  /  bord  verbinding:  10  mmt 	 Max  beveiliging:  40 A  
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BESCHRIJV1NG INSTALLATIE 

Aantal kringen 

1 

2 

8 

2 

In - andere (A) 	 I=t Type Beveiligde kringen Test x 2,5 

A 12 OK OK 

A 2 OK OK 

Curve Bescherming IN (A) (andere) P Sectie (mm') 
Ll 25 3 6 

U 16 2 1,5 

U 25 2 2,5 

- 2 1 1,5 

Reortnummer 1441817  

Ri algemeen: 0,09 MD 

NOK 

EK1 I Nederiandstalige versie : VEK1 11_NL_20230601  

RE: 18,02 4 

OK 

r 
DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING 

Visueel nazicht (algemeen) NOK 	 Directe  aanraking NOK 

Aansluitingen 	 NOK 	 schema in bijlage door Aceg vzw NA 

Equipotentiale 	 OK 	 Doorsnede geleiders 	NOK 
verbindingen 

Continuiteit 	 OK 	 Verlichting / toestellen 	NVT 

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S 

Indirecte aanraking 0K 

11.01 Eéndraadschema van de installatie is  te  voorzien en/of  te  vervollecligen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 
2.13 en 3.1.2 en 9.1.2) 

11.02 Situatieschema van de installatie is  te  voorzien en/of  te  velvolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 
2.13 en 3.1.2 en 9.1.2) 

12.01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner  dan  0,5M ohm Eerste kring op tweede 
(Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.) 

17.01 De nominate stroomsterkte van de beveiliging dient aangepast  te  worden aan de toelaatbare 
	

Automaten 25A gekableerd met 2,5mm. 
stroomsterkte van de stroomafwaarts ge'installeerde leiding en/of verbruiker, (Boek 1 Afdeling 4.4.1.) 

18.08 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen,  kabelgoten  ge'installeerd 
woolen. (Bock 1 Onderafdeling 5.2.9.3. en 5.2.9.6.) 

18.14 Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd,  zodat  een continue bescherming verzekerd is. (Bock 1 
Onderafdeling 5.2.6.1.) 

19.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 
Onderafdeling 1.4.1.3.) 

nota/note 18 De elektrische installatie is grondig  na te  zien en conform  te  maken volgens de 
voorschriften van het  AREI  bock 1. 

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij 
voorleggen schema's. 

B ESLU IT 

De elektrische installatie voidoet Met can de voorschriften van het KB 08/09/2019 -  AREI  Bock 1. Een aanvullend bezoek meet door hetzelfde organism 
worden  uitgevoerd  vôôr 1/2/2025. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoekvastgestelde inhreuken  te  doen verdwijnen, moeten zondervertraging 
warden  uitgevoerd  en  aile  gepaste maatregelen warden genomen opdat,  indien  de installatie in  dienst  blijff, deze inhreuken geen gevaar vormen voor de 
personen of  goederen.  

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien: 

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend  organisme  dat het  controlebezoek  heeft  uitgevoerd  

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkencl  organisme  dat het  controlebezoek 
uitgevoerd,  ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevoig wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie. 

Daze pdf-versie van het  keuringsverslag  is de originele versie en mag worclen verspreici.. 

Aantal bijlage(n): 

VRIJGAVE  VAN HET  KEURINGSVERSLAG 
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De inspecteur Kwinten Anné 

Kt..- teat Ann' 
A M6WW-We. 

Piiehten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de instaflatie onderwrorpen aan het A RE! Boek 1 afdeling 9.1.2. 
1 	Hetversleg dent tevvorden barveard in het dossier van de elektrische instal e. 

Elks vrijztcjng dent  te  worcten vermeid it lint elektrisch dossier. 
Elk ongeval overkomen van personen en tew jten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aarrweztgheid van de elektrische Installane client onnidclellilk meegedeelcl  te  worclen aan de algernene  Directe  Erergevan de Federate 
Overheidsdenst Ecoriomie. 
Kwaitteit 
De reproductie van cit document Is enkel toegelaten in zljn Integrale vorm en enkel met het schrif  tent k  akkoord  van het  controleorganisme  en de eanvrager. 
De keuri ng beperkt etch tot de zi ch.0are en norm enl toegankellj ke  delen  van de I nstallaf e. 

Voor vragen of aigemene voorwaarclen verwijzen wij graag near wvuwaceg.be 
	

BE53 0689 0209 2953 I BTW BE0839.866.  

Step 1 

Lees  dit  proces-verbaal zorgvulclig zorg elvoor dal ate 
inbreuken worden opgelost en besteed voldoende 
aandacht aan de eventuele  notas.  

Stappenplan voor een instaiiatie die niet conform is: 

Ship 2 
	

Slap  

Ais aile  inbreuken zljn verholpen neem terug contact op ACEG steal tot uw clienst voor ate noodzakelijke 
met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een keuringen en  staat  u bij  ais  er iets niet  duidelijk  is. 
nieuwe afspraak. 
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-cityWiAAA. 

www.fluvius.be  

0800 65 0 65 

078 35 35 00 

Panina , (S„ai 



;apportrummer 1141E317 
	

EK1 I Nederlandstalige versie : VEK1_11_NL_20230601 I Or;gjneej exet 



;! appartr>ummer 1441817 	
EK1 I Nederlandstalige versie : VEK1_11 NL_20230601 

Panina 1 R I I 



apportnummer 14418.1•) 
	

EK1 I Nederiandstalige versie : VEK1_11_NL_20230601 I Orij;neei exer 



EK1 I Nederlandstalige verste . VEK1_11_NL_20230601 

Pagina 20 van 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

