
vzw
TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

tru Controlêorganisme erkend door het ministsrie VERSLAG NR.:

PROCES.VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCH E LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES

EIGENAAR

O. ref.

U. ref. "ft4 e*
ZETEL ANTWËRPEN

Van der Sweepslraat 3 bus 44
2000 Antwerpen

Tê1. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZEÍEL BRUSSEL
ClovÍslaan 15
1000 Brussel

Tel.02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Teller nr.

lndex:

EAN:

Ref.:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALI.ATEUR:

Adres:

Datum van het ondeaoek: Aard van het ondeaoek: gelij kvormigheidsondezoek,lontrurlebereekvol gens:

(AREI art. 270) ) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - : Type der lokalen:

- Elektrische installatie ,óóá"1 ,10.81 - LáreSÍfiE| 
"n.t6

Voedingskabel hoofdbord: 1. -1á mmux

Begin werken: Fundering,gfría 1.10.81

Aansluiting: Spanning Z;< Z?Zt

Type van de aardelektrode: lus -

Aantal borden: 4

V Bescherming van de aansluiting +z) nazrtára "í44+
Alg. schakelaar: type

; Aantal eindstroombanen ;ae: 6 4 ohm;Rl 6t €& p1e6^
Schema: TT

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

a3

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUT@

Ê

Dê Ínstallatiê is conform. De ingangsklemmen van de atqem_eqe^nOg uyírdenuezg4reld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleeÍd uiterliixop(2444&4éí (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van-elke bËtangrijke
wijzlglng of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze aaturfr. t
De installatie is ni€t conform.
De installati€ mag in diênst blijven indien zonder vêrtÍaging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en dê gepaste maalregelen getroffen worden opdat
de installatÍo geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
Dê installatie dient opnieuw geconÍoleerd t€ worden door (hetzelfde) oíganisme uiterllik op _

DE AGENT.ONDEFZOEKER:

H;..**,^Z.o k tÁe r1'./
Dê dlÍecteuÍ,

ílStNS


