
NXm«UR de UaSSRUW 1651396 EK1 _ 9HUVLRQ FUDQ©DLVH : 9EK1B11BF5B20230601 _ E[emSlaiUe RUiginal

PDJH 1 GH 13 _ EK1

Ringlaan 39 
1853 - Strombeek-Bever 
tel. +32 2 880 88 90 
info@aceg.be 
www.aceg.be

 

Proc¨s-verbal de contr´le dȏune installation ©lectrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection:  26/08/2024 Inspecteur:  Christoph Gh\s Mentor:  Installateur:  VK Electrics BV

�tiquette d'identification:  R©f©rence client:  

Np TVA:BE 0768 767 857

Marque et t\pe dȏappareil de mesure:
Metrel MI 3102 BT Num©ro de serie: 23280924

Date rapport:  28/08/2024

Ce rapport remplace le rapport avec le num©ro de rapport 1648580

Adresse de lȏinstallation

Rue Rue Cinquant

Num©ro 28

Bo®te

Postcode 7890

Commune ELLEZELLES

Pa\s Belgique

Propri©taire

Nom De Roo

Rue Rue Cinquant

Num©ro 28

Bo®te

Postcode 7890

Commune ELLEZELLES

Pa\s Belgique

Installateur

Nom VK Electrics BV

Np TVA BE 0768 767 857

Num©ro de t©l©phone +32 472 66 68 20

E-mail vk.electrics1@gmail.com

Type : maison EAN : 54 

 Non communiqu©

N° compteur: : 14681597

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

Type de contr´le: Visite de contr´le dȏune ancienne installation ©lectrique domestique dȏune unit© dȏhabitation lors de la vente sur la demande du
vendeur selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 8.4.2. et 8.2.1. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES Tension: 3a230V Liaison comp / tableau: 16 mm2 Protection Ma[: : 60 A

Nombres tableau[: 5 Nombre de circuits: 43

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterr©e(s)
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Ri g©n©ral: 1,67 MŶ

OK

RE: 6,05 Ŷ

OK

DISPOSITIF DE PROTECTION � COURANT DIFF�RENTIEL - R�SIDUEL

l  (mA) ln (A) ln - autres (A) l2t Type Circuits prot©g©s Test x 2,5

300 63 22,5kA2s (3000A) A 43 OK OK

30 63 22,5kA2s (3000A) A 43 OK OK

30 40 22,5kA2s (3000A) A 1 OK OK

30 40 22,5kA2s (3000A) A 7 OK OK

DESCRIPTION INSTALLATION
Nombres circuits Curve Protection IN (A) (autres) P Section (mm2)

ALSB - - - -

1 C 10 2 2,5

1 C 16 2 1,5

12 C 16 2 2,5

3 C 20 2 2,5

1 C 20 3 4

1 C 25 3 4

1 C 32 4 6

Bord C - - - -

1 C 16 2 1,5

2 C 16 2 2,5

4 C 20 2 2,5

Bord D - - - -

1 C 16 2 1,5

2 C 20 2 2,5

Bord E - - - -

3 C 16 2 2,5

3 C 20 2 2,5

2 C 25 2 4

Bord F - - - -

4 C 16 2 2,5

1 C 25 2 4

Contr´le visuel (g©n©ral) OK Contact direct OK Contact indirect  OK

Raccordement OK sch©ma en annexe par Aceg asbl  OK

Liaisons ©quipotentielles BON Section des conducteurs OK

Continuit© OK �clairage / machines NVT

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES 

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous ªtre communiqu© durant notre visite.

CONCLUSION
Lȏinstallation ©lectrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contr´le est   pr©voir avant le 26/8/2049

 Les mesures n©cessaires ont ©t© prises afin de sȏassurer que les bornes dȏentr©e du dispositif de protection   courant diff©rentiel-r©siduel, plac© au d©but de
lȏinstallation soit s©curis© par plombage.



NXm«UR de UaSSRUW 1651396 EK1 _ 9HUVLRQ FUDQ©DLVH : 9EK1B11BF5B20230601 _ E[emSlaiUe RUiginal

PDJH 3 GH 13 _ EK1

 Le(s) sch©ma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont ©t© sign©s par lȏorganisme agr©©.

Cet e[emplaire en pdf est la version originale et peut etre diffus© en copie.

Nombre d'anne[e(s): 

PUBLICATION DU RAPPORT DȏINSPECTION
L'inspecteur Christoph Gh\s 

Devoirs du propri©taire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le proc¨s-verbal de conformit© ou de visite doit ªtre conserv© dans le dossier ©lectrique de lȏinstallation.
Chaque modification apport©e   lȏinstallation doit ªtre mentionn©e dans le dossier ©lectrique.
Tout accident survenu au[ personnes et d» directement ou indirectement   la pr©sence dȏinstallation ©lectrique doit ªtre communiqu©   la Direction g©n©rale de lȏEnergie du Service public f©d©ral Economie.
Qualit©
La reproduction de ce rapport nȏest autoris©e que sous sa forme int©grale et uniquement avec lȏaccord ©crit de lȏorganisme et du demandeur.
Le contr ĺe a port© sur les parties visibles et normalement accessibles de lȏinstallation.

Devoirs du vendeur et de lȏacheteur lors de la vente dȏune habitation ©quip©e dȏune ancienne installation ©lectrique
D¨s que le compromis est sign©:

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire:

Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contr ĺe et ses anne[es au notaire afin que celui-ci lȏajoute dans le dossier de la vente;
Le notaire doit faire mentionner dans lȏacte de vente les points suivants:

- la date du PV de la visite de contr ĺe
- le fait de la remise du PV de la visite de contr ĺe   lȏacheteur

Si le PV de la visite de contr´le est n©gatif (installation non-conforme):

lȏobligation pour lȏacheteur de communiquer son identit© et la date de lȏacte de vente   lȏorganisme de contr ĺe agr©© qui a e[©cut© la visite de contr ĺe de lȏinstallation ©lectrique.
D¨s que lȏacte de vente est sign©

Quels sont les devoirs de lȏacheteur:

Lȏacheteur doit d©tenir le dossier de lȏinstallation ©lectrique (sch©mas, PV, Ș) en deu[ e[emplaires;

Si le PV de la visite de contr´le est positif (installation conforme):

Lȏacheteur doit laisser r©aliser la prochaine visite de contr ĺe soit suivant le d©lai repris sur le PV de la visite de contr ĺe (ma[imum 25 ans apr¨s la date de la visite de contr ĺe) soit en cas de modification ou e[tension importante de
lȏinstallation ©lectrique.;

Si le PV de la visite de contr´le est n©gatif (installation non-conforme):

Lȏacheteur doit informer lȏorganisme de contr ĺe agr©© qui a e[©cut© la visite de contr ĺe de lȏinstallation ©lectrique de son identit©, de la date de lȏacte de vente et du PV concern©;
Apr¨s la communication   lȏorganisme de contr ĺe, il re§oit automatiquement 18 mois   dater de lȏacte de vente pour remettre en ordre lȏinstallation ©lectrique;
Lȏacheteur peut choisir un autre organisme de contr ĺe pour laisser r©aliser le recontr ĺe dans le d©lai des 18 mois (v©rification conformit© de lȏinstallation).

Pour de plus amples informations SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction g©n©rale de lȏEnergie Ȋ Division infrastructure et contr´les Adresse : Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles T©l. :
0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be https://economie.fgov.be:

Pour toute question ou pour les conditions g©n©rales, veuille] consulter le site ZZZ.aceg.be BE53 0689 0209 2953 _ BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4

Lise] ce protocole attentivement et faites
attention   toutes les notes.

Si vous faites des modifications ou
e[tensions importantes   l'installation,
vous deve] les faire contr´ler.

Le prochain contr´le p©riodique est pr©vu
pour 26/8/2049

ACEG est   votre service pour tout
autres contr´les n©cessaires.
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