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Ringlaan 39 
1853 - Strombeek-Bever 
tel. +32 2 880 88 90 
info@aceg.be 
www.aceg.be

Inspectieverslag van een Aardgasbinneninstallatie

Datum keuring:
04/10/2023

Inspecteur: Kevin Ganzeman Mentor: 

Datum verslag:
04/10/2023

ID-label: Klantreferentie: 

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62244686

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vredestraat

Huisnummer 23

Busnummer

Postcode 9500

Gemeente GERAARDSBERGEN

Land

Eigenaar

Naam Sis Construct sprl

Straatnaam Avenue de l’arbre ballon

Huisnummer 26

Busnummer A19

Postcode 1090

Gemeente Jette

Land

Opdrachtgever

Naam contactpersoon Sis Construct sprl

Telefoon 0488072939

Gsm nr. (SMS) 0488072939

Installateur

Naam Sis Construct sprl

BTW nr. BE 0843 403 815

Telefoonnummer +32 488 07 29 39

E-mail sisconstructsprl@gmail.com

TYPE

 1e Indienstelling

 Aanpassing

 Periodiek onderzoek

GECONTROLEERD GEDEELTE

 NBN D51-003

 NBN D51-004

 NBN/DTD B61-002

 Dichtheidsproef volgens punt 3

1. GEGEVENS

 Meter dient nog te worden geplaatst

Distributienetbeheerder: Fluvius EAN:
  Niet meegedeeld

Teller Nr: 20111462 Index: 00000 m3
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G: 4 Qmax: 6 m3/h

Pmax: 0,1 Soort gas: Aardgas G20

Druk aan teller of tank: 20 mbar

Opstellingsplaats: Living

2. INSTALLATIE

ElgaCert digitaal conformiteitsattestnummer

N.v.t.

Art. 48 nummer(s)

N.v.t.

3. DICHTHEIDSPROEF

Uitgevoerd met:
 Druk

160 mbar

 Teller Nr
Merk:
Precisie + tijd dichtheidscontrole

 0,0000m3 (10 min)

 0,000m3 (10 min)

 0,00m3 (100 min)
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 0,0 m3 (andere teller of debietmeter gebruiken)

 Debietmeter
Merk:
Type:
Precisie:

 Zeep of schuim

Waargenomen
lekdebiet:  Nieuwe installatie  Geen lek: OK

 Lek waargenomen: NOK

 Bestaande
installatie

 Geen lek: OK

 ≤ 6L/h NOK

 > 6L/h en ≤12L/h : NOK

 > 12L/h: NOK en verwittigen maatschappij

4. AANGESLOTEN TOESTELLEN

Aangesloten toestellen

1 Merk / Model: Bulex thermomaster

Type: Type C C13

Categorie: I2E(s)  

Pn in kW: 30

Serie Nr: 21230900100173641610005108N3

Bouwjaar: 2023

Opstellingsplaats: Toilet
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Uitmonding schouw: Zichtbaar

5. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

Opmerking Extra detail

Nota 1.9 Tijdens de controle werd geen EAN-nummer meegegeven. Hierdoor kon
geen ELGACERT document worden opgemaakt.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze
rondgang.

6. BESLUIT

 De gasinstallatie voldoet aan de normen zoals bovenaan aangeduid.
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Vrijgave van het keuringsverslag 

De inspecteur Kevin Ganzeman 
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