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Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

No de rapport:192/110926/08
Concerne:contrôle dans le cadre d'une vente cuntrôle pértodique

Type d'habitationmaisononmalson appartement gutres
Demandeur:Cst necpie hreve Godin аскати в. 4500 huy-

Adresse de la visite : Rece eilPersonne sur place: code EAde inglasidnPillape
Date de visite: 260f1. Date d'émissionSston: 26011.. Références client :

Référentiel réglementaire: RGIE art. 271276 bis et dérogations271 bis 278

Référentiel procédure CIB-asbl: PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée:

ension d'utilisation: ...

3N400 V3x230V 2x230V 1N400V
du branchement: 63 A

Protection généralex nombre de ctrcuits terminaux: 27
Contrôles par examen visuel, tests et mesures:

Description En ordre Pas en

ordre

n.a.ou

dérog.
Correspondances des schémas à l'installation ☑

Etat du matériel électrique installé X
Mesures de protection contre les contacts directs

Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des

dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test
Note: différentiel plombé non plombableà nouveau plombé

Y
Boucles de défaut & raccordement adéquat des.différentiels

Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils ☑
Matériel électrique fixe ou à poste fixe
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle

1

Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations

Résistance d'isolement générale par rapport à la terre:.... MO

Résistance de dispersion de la prise de terre: 23.9
☑

dentification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent CIB
Manquements / Notes:

Wecat

Conclusion:

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer
dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.IE. Une visite complémentalre est à exécuter
par le même organisme après mise en conformité au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.

Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen eomplémentaire est à exécuter
par le meme organisme en vue de compléter le dossier.

Nom et visa de l'inspecteur:
Pour CIB,

Nom et visa du demandeur pour réception:

Ce rapport comporte un verso et.....annexe(s)







SCHEMAS ELECTRIQUES

Propiétenes:

Ye at yome JARDINET
Rue du Village, 27

LINCENT

Installotem:

EURO LINES CONSTRUCT SPRL
ENTREPRISE GEN. DE CONSTRUCTION

Chemin des Casses 7
VIEUX GENAPPE 1472

Tél. 067/79 05 81- Fax 067/79 05 82
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