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Abctiques sur les Iieux de trovail.

L. lndentification

Eil
tAc

Adresse de l'installation : Yaso,33 bte23 Avenue Gouverneur Bovesse i 5100Jambes
lnstallation contr6lde : en generale

Gestionnaire : YASO 2A Rue de Dhuy i 5080 Warisoulx
lnstallateur : Yvelec,3 Rue de Ldopold Genacot i 5380 Fernelmont

2. Base du contr6le

- REGLEMENT Gfruf RAL sun LEs rNsrALrATroNs ftEcrRleuEs (RcrE) - Livre 1 (AR 08/09/2019).

3. Conclusion

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu €tre v6rifi6es.

L'installation 6lectrique dont il est question dans le pr6sent rapport est conforme aux prescriptions d6finies au point 2.

Le prochain contr6le est e effectuer avant le:22/04/2027

Visite effectu6e par : Roland, Frangois Date de visirel.221O412022

Roland Frangois
0455/10.83.02

Annexe(s|:0sch6ma{s} unifilaire(s) : 0 Plan(s) de position :0
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4. Caractdristiquesde l'installation

4.1. Alimentation
Tension nominale : 3N400V

Compteur BT i n':illisible
Protection : Existante de

Alimentation tableau principal

TD2

VOB - 4xL0mm2

254

Schdma de mise ) la terre : TT

Protection g6ndrale: thermique : 1250A
Protection g6n6rale : 40A / 300mA - type A

4.2.Dossier de l'installation dlectrique :

Sch6ma des circuits

Plans de position

lnfluences externes

Plans de position des prises de terre

Liste des voies d'dvacuation et des lieux i 6vacuation
difficile :

Plans des installations de s6curit6 et/ou critiques

Liste des installations de s6curit6 et/ou critiques

Analyse de risques ancienne installation dlectrique
(avant le 0t/0t/I9831:
Analyse de risques installation 6lectrique ancien RGIE

(avant le 0t106120201:

4.3.Prise de terre :
Type de prise de terre : Piquet(s) de terre

4.4.Tobleau(x)

TGBT cave reseau

sur place,

R6f6rence : Welec I2/O412O22
yaso-TGBT TD2

sur place,

R6f6rence : yvelec 29 lO3/2O22 tM
Rez

sur place,

d6rogation Partie 8.

non applicable.

n6ant.

n6ant.

non applicable.

non applicable.

i-.. sda;n
VOB 4x10'
VOB

magndtique : 5000A

Emplacement du sectionneur de terre : cave

TGBT 5x1o

2

27

0
4

5. Contr6le

5.1. Base(s) :

Type de contr6le : Chapitre 6,4, Contr6le de conformit6 avant mise en usage.

D6rogations : Chapitre 8,3 - Dispositions d6rogatoires pour les installations €lectriques non-domestiques existantes.

Sous-section 4.2.4.4: Protection contre les chocs 6lectriques par contacts indirects dans les lieux non-domestiques

5.2. Mesures/essais :

R6sistance de dispersion de la prise de terre : 2.78A
lsolement : toutes les mesures d'isolement ont donn€ des valeurs satisfaisantes
Valeur de la mesure : 3.89 MO

5. lnf ractions/Observations/Notes

lnflObs

Note

Article .6f. lnfractlon(sl - observation(s)
N€ant .

2 bloc de secours en bon 6tat de fonctionnement lors de la coupure 6lectrique
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